
質 疑 回 答 書

件 名 ：香登認定こども園トイレ改修工事

番号 回 答 日 質 問 回 答

10月16日

1、天井の件
1-1 天井ジプトンの範囲を教えてくださ
い。
天井ジプトン直貼り範囲はトイレ室内の
認識で良いでしょうか？
（図面番号：A-03、04 建築工事）

トイレ室内のみである。
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10月16日

1、天井の件
1-2 天井の高さを教えてください。
（図面番号：A-03、04 建築工事）

現状トイレ部（一段下がった所）の
天井高さは2,470㎜であり、改修後は
2,405㎜となる見込みである。
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10月16日

2、壁紙の件
2-1 壁紙貼替えの範囲を教えてくださ
い。
（図面番号：A-03、04 建築工事）

平面図（A-03）「壁紙張替え」範囲
及び、展開図（A-04）「壁紙張替
え」箇所を参照すること。
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