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なお、質問提出期限を過ぎているため、新たな質問又は回答に対する再質問は受付いたしません。

質問提出期限までに、お寄せいただいた質問に対する回答は以下のとおりです。

入札は予定通り執行いたします。

（鋼製加工品塗装工）SS400露出部：フタ
ル酸樹脂系塗装は配管サポート用と認識
しております。屋外用塗装となりますが
よろしいでしょうか。

フタル酸樹脂系塗装は、配管サポート用であり、
屋外用とします。

（配管工）空気管について、仕様はSGPW
ですが、後めっき加工での施工でもよろ
しいでしょうか。

空気管SGPWの仕様は、『JIS G 3442水配管用亜鉛
めっき鋼管』の規格を準拠するものとします。

（配管被覆工）屋外露出：空気管の保温
は、下水道事業団仕様に準拠にてよろし
いでしょうか。詳細仕様や留意点はござ
いますでしょうか。

空気管の保温は、日本下水道事業団仕様（『機械
設備工事一般仕様書 令和８年度』（一般財団法
人 下水道事業支援センター発行））に準拠する
ものとします。
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