
質問書の回答について 
 

工事（業務）名 令和８年度 環境衛生センター甘南備園煙突解体工事 
 
上記工事（業務）の見積資料に関する質問事項について、下記のとおり回答します。 

記 
 
 

（質問１） 

煙突内部の耐火煉瓦は全て撤去されているでよいでしょうか。 

（回答１） 

よろしいです。 

 

（質問２） 

工事設計書（参考数量書）P15 直接仮設 災害防止 項目において 
作業中の落下養生などの安全設備が項目にありません。必要と考えられますが、設計

変更の対象でしょうか。ご教示ください。 
（回答２） 

安全ネット貼りの単価に含んでいます。 

 

（質問３） 

A-21 図 仮設計画ステップ 1 断面図において 
既設の点検用外部歩廊が中間及び最上部に 2 ヶ所、煙突躯体から 1ｍ張り出していま

す。足場のせり上げに支障ない様に解体することと理解できますが、スラブを解体す

る為の作業スペースが枠組幅 900 では不足だと思われます。スラブ解体用に別で足場

を組むのでしょうか。ご教示ください。 
（回答３） 

必要であればスラブ解体のための足場を組んでください。 

 

（質問４） 

共通費の算出は公共建築工事共通費積算基準（令和８年版）を適用していますか？ 
（回答４） 

令和７年版を適用しています。 

 

（質問５） 

物価資料は令和８年４月版を適用していますか？ 
（回答５） 

適用しています。 

 

（質問６） 

積算に係る標準工期は１０か月を適用していますか？ 



（回答６） 

９.５ヶ月を適用しています。 

 

 


