
業務番号　　８－教委－１　

業 務 名　　木津川市立小学校体育館空調設備整備工事（Ⅱ期）設計業務　
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木津川市総務部指導検査課

番号 質　問　事　項

1
Ⅰ.2.(4)
災害時避難場所となる空調機には非常用回路は必要ございませんか。

2
上記必要の場合、非常用発電機の容量算定及び改修は業務対象外と考えてよ
ろしいでしょうか。

3

Ⅰ.3.(4).②
熱源は電気の想定ですが変圧器がトップランナーⅢに変わっておりトランス
寸法が大きくなるためキュービクルの全体更新が必要となる可能性がござい
ます。この場合キュービクルの更新を行いますか。

4
Ⅰ.3.(4).⑤
特例需要場所となる学校をご教示ください。

以下余白。

質　疑　回　答　書 （ 設 計 図 書 関 連 ）

回　答　事　項

不要です。

上記１回答のとおりです。

対象学校が全て特例需要場所に該当するため複数引込みが可能と想定しており
ます。
そのため、現時点ではキュービクルの更新は考えておりません。
ただし、配電事業者との協議は必要であり、本業務内で行う必要があります。

上記３回答のとおりです。
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