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業務名　　　吐師受水場管理本館耐震診断ほか業務委託

回答日 令和8年6月15日

木津川市上下水道部業務課

番号 質　問　事　項

1

入札日から仮報告（診断結果・劣化調査の結果）が9月30日までと
なっているが、期間が短いと思われるが、延長の協議は可能でしょう
か。

2

入札に際して、建物の形状が分かる図面を提示いただくことはできま
せんでしょうか（平面図・立面図・断面図・矩計図等）

3

建物調査については、平日の日中に実施できると考えてよろしいで
しょうか（コア・はつり調査共）特にはつり調査は3～5日程度調査箇
所周辺を養生のため封鎖が必要と思われます。（内部で実施の場合）

4

採用基準について、耐震の判定基準がIs=0.6のため、防災協会基準の
第二次診断法とし、総合耐震診断基準は参考と考えてよろしいでしょ
うか。

5

アスベスト、PCB、周辺工作物、地中埋設物、設備機器等の各調査は
補強計画案に支障のある範囲でよろしいでしょうか。又、アスベスト
調査は場所により2か所以上対象の箇所が生じる場合は変更契約の対
象と考えてよろしいでしょうか。

以下余白。

支障のある範囲で問題ありません。対象箇所に変更が生じる場合は設
計変更の対象となります。

質　疑　回　答　書

回　答　事　項

期限に関しては協議可能ですが、概ね1か月未満になります。

形状の分かる図面については、添付資料その９、その１０に図面を追
加しましたので、参照してください。

建物調査については、業務に支障のない限り、平日の日中に実施可能
です。調査箇所など受注者と協議の上、決定します。

Is=0.6未満の場合は、補強計画案（図示する程度とし、概算金額・工
期とも）の作成を行うものとしているのみであり、採用基準について
は、第２章業務内容のとおりです。明記のない事項は受注者と協議の
上、決定します。


