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注記

1.専用配管

 (1)排水管、給水管、給湯管、ガス管はコンクリート内に埋め込まない（サヤ管を除く）。

 (2)排水管にたわみ防止、抜け防止措置を施し、内面に継手により高低差を生じないこと。

 (4)排水管横主管には15m以内ごとに清掃に支障のないような位置に掃除口を設ける。

 (3)地中埋設管の上部にコンクリートが打設されていないこと（犬走り等を除く）。

 (2)排水管にたわみ防止、抜け防止措置を施し、内面に継手により高低差を生じないこと。

 (1)排水管、給水管、給湯管、ガス管はコンクリート内に埋め込まない。

2.共用配管

 (3)地中埋設管の上部にコンクリートが打設されていないこと（犬走り等を除く）。

 (4)排水管、給水管、給湯管、ガス管が他の住戸専用部に設置されていないこと。

 (5)給水管、給湯管、ガス管の明記なき配管径は20Aとする。
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