
業務名
令和８年度（水委）第17号多賀町上水道　
びわ湖東部中核工業団地配水管布設替設計業務委託 令和8年9月18日

番号 質問 回答

1

配水管布設替詳細設計の管径について、金抜設計書の内
訳書3と内訳書4で記載内容が異なりますが、どちらが正し
いでしょうか。
（内訳書3）Φ250：1650m／Φ150：1050m 
（内訳書4）Φ250：1650m／Φ200：1050m

どちらもΦ250：1650m／Φ150：1050mで積算してくだ
さい。
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