
 

 

 

 

質問回答書 

 1 / 2 

下記工事（業務）の入札に関して、質問がありましたので、下記のとおり回答します。 

 

工事（業務）番号： ８営請 第 ８４号   

工事（業務）名： 三川内中学校管理諸室空調設備改修工事      

入 札 締 切 日 時： 令和 ８年 ９月２８日（ 月 ） １７時００分  

開 札 日 時： 令和 ８年 ９月２９日（ 火 ） １３時３０分  

 

掲 載 日 令和８年９月１６日（ 水 ） 

質 問 １ 冷媒ガス回収費が見込まれていませんが、行わなくてよいのでしょうか。 

回 答 １ 
図面「M-01 特記仕様書」に記載のとおり「冷媒の回収および破壊は別途工事」として

います。本工事とは別業務で冷媒ガスの回収および破壊を行います。 

質 問 ２ フロンガス破壊処理費が見込まれていませんが、行わなくてよいのでしょうか。 

回 答 ２ 回答１の通りです。 

質 問 ３ アスベスト含有石綿とは何を指すのでしょうか。 

回 答 ３ 
図面「M-03 機器表・系統図」に記載の通り、本工事対象の管理・教室棟の天井材は石

綿含有の可能性がある石綿含有材（レベル３）であり、そのことを示します。 
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掲 載 日 令和８年９月１７日（ 木 ） 

質 問 ４ 

参考資料の本工事内訳書内 P7 にある「耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管（HIVE）／（22）露出」

および「耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管（HIVE）／（28）露出」について、単価を公表して頂け

ないでしょうか？ 

回 答 ４ 

 

下記の通り、特殊単価として公表します。 

 

種目 

科目／中科目 

名称 摘要 単位 単価 

機械設備工事 

電気設備／動力分岐 

耐衝撃性 

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 

(22) 露出   m 3,400  

機械設備工事 

電気設備／動力分岐 

耐衝撃性 

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 

(28) 露出   m 4,190  

 

 

 

 


