
　下記工事の設計図書に対する質問について、次のとおり回答します。

　工事名：宜野湾浄化センター第３系４／４反応タンク機械設備工事M26

№

1

2

3

4

入札参加者　　各位

発注図　M-18
B-B断面図の管廊に記載がある「オリフィ
ス流量計」は誤記と考えて宜しいでしょう
か。

誤記です。

下 事 第 760-2 号

令 和 ８ 年 10 月 21 日

質　　　問　　　回　　　答　　　書

別途発注の覆蓋工事の工期は本工事の工期
と同様と考えて宜しいでしょうか。

覆蓋工事は現場説明書に記載の「宜野湾浄化センター第３系４
／４水処理施設附帯設備工事M２６」に含まれており、本工事
と同時期に施工を予定しています。

質 疑 事 項 回　　答

特記仕様書　第2章　第2節　第3項　散気
装置　8.特記事項 （2）　17頁
ライザー管に設置するオリフィス流量計は
電気計装取合が無い目視式と考えて宜しい
でしょうか。

電気計装取合が無い目視式です。

特記仕様書　第3章　第３項　鋼製架台、
蓋等　23頁
発注図　M-6,M-8,M-9
初沈流出水路に設置する合成木材蓋は発注
図に着色がありますが、特記仕様書に仕様
の記載がありませんが、本工事と考えて宜
しいでしょうか。

初沈流出水路の合成木材蓋は本工事としてください。
数量については、別途設計変更協議と致します。


