
回 答 書 
質問書提出期限：令和 8 年 10 月 6 日(火) 午後 1 時 00 分 

工事名等 丹波篠山市丹波伝統工芸公園立杭陶の郷 伝産会館展示棟改修工事 丹波篠山市長  酒 井  隆 明 

（担当者）行政経営部管財契約課 契約係 

TEL 079-552-1111（代表） （内線） 

FAX 079-552-5665 

 

入札に関しての質問について、回答します。 

 質 問 回 答 

１ 

 

２ 

 

 

３ 

 

 

４ 

 

 

 

５ 

 

 

 

６ 

 

 

・【A-1】 交通誘導員の配置予定人数をご教示願います。 

 

・【D-03】木建 WD-01 の木枠の化粧材はメラミン化粧板と書かれておりま

すが、オレフィンシートを採用してもよろしいでしょうか。 

 

・【D-08】図面上誘導灯移設がございますが、内訳書の中に項目が見当た

らないですが、追加計上としてもよろしいでしょうか。 

 

・【M－03、04】 仮設トイレの調達区分について、リースか買い取りどち

らで考えてよろしいでしょうか。また、リースとした場合、設置期間をご

教示願います。 

 

・【図面 E-05／内訳書（電気）P-6】内訳書に屋外用ケースブレーカー1台

とありますが、図面にはプロットがないように思われます。設置場所不明

の為、ご教示願います。 

 

・既設放送機器のメーカーをご教示願います。 

 

 

1・構内作業のため配置予定はありません。 

 

2・契約後、協議により決定するものとします。メラミン化粧板仕様での積

算をお願いします。 

 

3・現在施工中の照明改修工事で対応できない場合は本工事での追加計上を

予定しています。 

 

4・買取で設置します。 

 

 

 

5・屋外コンセント分岐二次側に設置予定です。 

設置場所を図面 E-05 および M-02 に記載しましたのでご確認ください。 

 

 

6・伝習会館設置の壁掛型非常用放送設備(TOA)からの音声信号を伝産会館ま

で延伸します。伝産会館の既設放送機器が無いため施設内に新設します。 

 



 質 問 回 答 

７ 

 

 

 

8 

・【図面 E-05／内訳書（電気）P-6】EM-EEF2.0mm-3C 用配管内訳書では PF

管で埋設配管となっていますが、図面では EP 管となっています。どちら

を正と考えてよろしいでしょうか。 

 

・設計図書 D-03、D-04 内訳書（建築）P-7 の PT01 ローパーティショ

ンですがコクヨ メーカーカタログ P658 より ドアパネルのレイアウト

について吊元（丁番側）は、コーナー連結（90°、２方向など）を推奨し

ております。現在の位置から変更は可能でしょうか。 

 

7・PF 管を正とします。 

図面 E-05 および M-02 を修正しました。 

 

 

8・契約後、実際の運営状況を鑑みて協議いたします。 

 

 


